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Anhang 1: Probennahme und Analytik 

Es wurden 500 mL Wasserproben in Borosilikat-Glasflaschen genommen, welche zuvor mit dem Wasser 

ausgespült wurden. Bei den Leitungswasserproben wurde kaltes Wasser erst abgefüllt nachdem der 

Wasserhahn drei bis fünf Minuten lief, um auszuschließen, dass häusliche Rohrverunreinigungen getestet 

werden. Die Proben wurden per Post an das Labor versendet, wobei die Proben bis zu sieben Tage nicht 

gekühlt wurden, sodass es vereinzelt zum Abbau von Schadstoffen gekommen sein kann. Da es sich um 

persistente Chemikalien handelt ist dies jedoch vernachlässigbar. 

 

Es wurde auf folgende 58 PFAS getestet: Perfluorbutansulfonsäure (PFBS), Perfluorhexansulfonsäure 

(PFHxS), Perfluor 1-heptansulfonsäure (PFHpS), Perfluorbutansäure (PFBA), Perfluorpentansäure (PFPeA), 

Perfluor n-hexansäure (PFHxA), Perfluor n-heptansäure (PFHpA), 7H-Perfluorheptansäure (HPFHpA), 

Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), Perfluordecansulfonsäure (PFDS), Perfluoroctane-sulfonamid (PFOSA), 

Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA), Perfluordecansäure (PFDA), 

Perfluorundecansäure (PFUnA), Perfluordodecansäure (PFDoA), Perfluortridecansäure(PFTrA), 

Perfluortetradecansäure (PFTA), Perfluor-3,7-dimethyloctansäure (H2PFDA), 1H,1H,2H,2H-Perfluordecane 

sulfonat (8:2 FTS), Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS), Perfluor nonansulfonsäure (PFNS), 1H,1H,2H,2H-

perfluor-1-hexanesulfonat (4:2 FTS), 1H,1H,2H,2H-perfluor-1-octanesulfonat (6:2 FTS), 1H,1H,2H,2H-

perfluor-1-dodecan sulfonat (10:2 FTS), Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS), Perfluorhexadecansäure 

(PFHxDA), Perfluoroctadecansäure (PFODA), 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3,-

heptafluorpropoxy)propansäure (HFPO-DA /GenX), 2H,2H,3H,3H-Perfluorundecansäure (HPFUnA), 

Perfluor-5-oxahexansäure (PF5OHxA), Perfluor-3,6-dioxaheptansäure (3,6-OPFHpA), Perfluor-4-

oxapentansäure (PF4OPeA), Kalium 9-chloroeicosanfluor-3-oxaundecan-1-sulfonat (9Cl-PF3OUdS), Kalium 

9-chlorohexadecafluor-3-oxanonana-1-sulfonat (9Cl-PF3ONS), Kalium perfluro (2-ethoxyethane)sulfonat 

(PFEESA), Natrium 1H,1H,2H,2H-pefluordecyl phosphat (8:2 PAP), Natrium 1H,1H,2H,2H-pefluoroctyl 

phosphate (6:2 PAP), Natrium 8-chloropefluor-1-octanesulfonate (8Cl-PFOS), Natrium dodecafluor-3H-4,8-

dioxanonanoate (NaDONA), Perfluormethansulfonsäure (PFMS), Perfluorethansulfonsäure (PFES), 

Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS), Perfluortridecansulfonsäure (PFTrS), F-DIOX Acid - C6O4, 2-Chloro-

perfluorethercarboxylat Congener 0,1 - ADV-N2, 2-Chloro-perfluorethercarboxylat congener 0,2 - ADV-N3, 2-

Chloro-perfluorethercarboxylate Congener 0,3 -ADV-N4, 2-Chloro-perfluorethercarboxylat Congener 0,4 -

ADV-N5, 2-Chloro-perfluorethercarboxylat Congener 1,1 -ADV-M3, 2-Chloro-perfluorethercarboxylat 

Congener 1,2 -ADV-M4, Perfluor(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan)säure - HFPO-

HxA, Perfluor(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan) säure - HFPO-PeA, Perfluor-(2,5,8-

trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)säure - HFPO-TeA, Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonansäure-HFPO-TA, 

Trifluoracetat (TFA), Perfluorpropansäure (PFPrA), Perfluorpropansulfonsäure (PFPrS). 

Die Analyse auf PFAS wurde in einem unabhängigen Labor unter Verwendung einer nach ISO 17025 

akkreditierten Prüfmethode durchgeführt, die auf den wichtigsten internationalen Normen für die 

Untersuchung und Quantifizierung von PFAS in Trinkwasser (EPA 533 und ISO 21675) basiert. Die 

Testmethode basiert auf der Aufkonzentration von PFAS mittels SPE-Technik und der anschließenden 

Quantifizierung mittels Flüssigchromatographie in Verbindung mit Massenspektrometrie (LC-MS/MS). 250 

mL Wasser, denen eine Lösung mit markierten internen Standards zur Überprüfung der Rückgewinnung und 

Matrixstörungen zugesetzt wurde, wurden zur Überprüfung des Vorhandenseins von PFAS mittels SPE 

WAX behandelt (Vorbereitung gemäß den Anforderungen der Prüfverfahren). Die konzentrierten PFAS 

wurden anschließend mit einer 2 %igen Ammoniak-Methanollösung aus der Absorptionssäule eluiert und für 

die anschließende Quantifizierungsanalyse auf ein Volumen von 1 Milliliter reduziert. Die LC-MS/MS-

Analyse, die mittels Kalibrierung mit nach ISO 17034 zertifizierten Referenzmaterialien durchgeführt wurde, 

wurde laufenden Kontrollen unterzogen, indem Prozesskontrollen mit Überprüfung der Übereinstimmung mit 

den Anforderungen der oben genannten Normen eingeführt wurden. Die für das Labor festgelegte 

Bestimmungsgrenze beträgt 1 ng/L für fast alle quantifizierten PFAS, mit Ausnahme von C6O4, HFPO und 

ADV-Gemische (deren Bestimmungsgrenze bei 10 ng/L lag) und Trifluoracetat (TFA) mit einer 
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Bestimmungsgrenze von 50 ng/L. Was die Überprüfung und Quantifizierung von Trifluoracetat (TFA) betrifft, 

wurde die Analyse durch direkte Injektion in das Chromatographiesystem durchgeführt, ohne dass die Probe 

durch einen SPE-Prozess vorbehandelt wurde. 
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Anhang 2: Ergebnisse in tabellarischer Form 
 

Tabelle 1: Testort, beteiligte Politiker*in und Summenparameter, Die Proben sind Stichproben in den jeweiligen Städten und spiegeln je nach Wassernetz nicht die 
Wasserqualität der gesamten Stadt wieder. Zum Schutz der BUND-Aktiven sind die genauen Adressen nicht genannt, liegen aber bei berechtigtem Interesse auf 
Nachfrage vor. 
 

Stadt Bundesland Politiker*in Partei Kategorie Summe 
aller 
PFAS in 
ng/L 

Summe 
PFAS-20 
in ng/L 

Summe 
PFAS-4 
in ng/L 

Summe 25 
PFAS in 
ng/L PFOA 
äq 

1 Bad Wimpfen Baden-
Württemberg 

/ 
 

Trinkwasser 697,5 1,8 0 1,4192 

2 Heilbronn Baden-
Württemberg 

/ 
 

Trinkwasser 205,3 0 0 0,3862 

3 Rastatt Baden-
Württemberg 

/ 
 

Trinkwasser 295,7 0 0 0,5638 

4 Schwäbisch 
Hall 

Baden-
Württemberg 

Harald 
Ebner 

Grüne Trinkwasser 2,3 1,3 0 0,013 

5 94121 
Salzweg 

Bayern / 
 

Trinkwasser 312,8 0 0 0,6256 

6 Holzkirchen Bayern Karl Bär Grüne Trinkwasser 257,6 0 0 0,5152 
7 Olching Bayern Michael 

Schrodi 
SPD Trinkwasser 254,7 3,1 1,6 2,0931 

8 Passau Bayern Luke Hoß Die Linke Trinkwasser 184,1 0 0 0,3476 
9 Pfaffenhofen Bayern / 

 
Trinkwasser 0 0 0 0 

10 Berlin Berlin Regierungsviertel Trinkwasser 624,2 24,6 12 17,4513 
11 Angermünde Brandenburg Michael 

Kellner 
Grüne Trinkwasser 204,6 0 0 0,4092 

12 Zeuthen Brandenburg Andrea 
Lübcke 

Grüne Trinkwasser 616,7 138,4 127,1 145,31 

13 Bremen Bremen Kathrin 
Moosdorf 

Grüne Trinkwasser 764,9 4,8 0 1,7292 
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14 Frankfurt am 
Main 

Hessen /   Trinkwasser 413 15 6,4 5,3787 

15 Offenbach am 
Main 

Hessen / 
 

Trinkwasser 0 0 0 0 

16 Bergen auf 
Rügen 

Mecklenburg-
Vorpommern 

/ 
 

Trinkwasser 530,6 2,9 0 1,1424 

17 Güstrow Mecklenburg-
Vorpommern 

/ 
 

Trinkwasser 884,6 34,2 34,2 39,0008 

18 Ludwigslust Mecklenburg-
Vorpommern 

/ 
 

Trinkwasser 230,1 67,4 62,9 65,4504 

19 Rostock Mecklenburg-
Vorpommern 

/ 
 

Trinkwasser 9905,5 3 3 22,756 

20 Stralsund Mecklenburg-
Vorpommern 

/ 
 

Trinkwasser 239,7 0 0 0,4794 

21 Sundhagen Mecklenburg-
Vorpommern 

/ 
 

Trinkwasser 253,6 13,5 0 0,9532 

22 Braunschweig Niedersachsen Dr. Christos 
Pantazis 

SPD Trinkwasser 479,9 3,1 0 1,0874 

23 Goslar Niedersachsen Dunja 
Kreiser 

SPD Trinkwasser 200,2 9,1 7,8 9,5472 

24 Hannover Niedersachsen Christian 
Meyer 

Grüne Trinkwasser 82,1 13,2 3,5 2,3132 

25 Leer 
(Ostfriesland) 

Niedersachsen Anja Troff-
Schaffarzyk 

SPD Trinkwasser 170,2 10,4 6 6,5396 

26 Lingen (Ems) Niedersachsen Jens 
Niemann 

Grüne Trinkwasser 165,9 1,2 0 0,3306 

27 Lüchow Niedersachsen Jakob 
Blankenburg 

SPD Trinkwasser 274 6,7 0 0,8696 

28 Lüneburg Niedersachsen Julia 
Verlinden 

Grüne Trinkwasser 548,3 2,5 0 1,2166 

29 Salzgitter Niedersachsen / 
 

Trinkwasser 282,5 0 0 0,5238 
30 Ahaus Nordrhein-

Westfalen 
Mareike 
Hermeier 

Die Linke Trinkwasser 63,5 0 0 0,1162 

31 Duisburg Nordrhein-
Westfalen 

Lamya 
Kaddor 

Grüne Trinkwasser 1962 9,1 0 3,8549 

32 Düsseldorf Nordrhein-
Westfalen 

Oliver 
Krischer 

Grüne Trinkwasser 50 0 0 0 
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33 Grevenbroich Nordrhein-
Westfalen 

/ 
 

Trinkwasser 114,5 0 0 0,229 

34 Hamm 
(Westphalen) 

Nordrhein-
Westfalen 

Michael 
Thews 

SPD Trinkwasser 59,1 19 6,1 6,5098 

35 Krefeld Nordrhein-
Westfalen 

Ansgar 
Heveling 

CDU Trinkwasser 280,6 25,4 1,1 17,0393 

36 Limburgerhof Rheinland-
Pfalz 

Armin Grau Grüne Trinkwasser 863,5 7,1 0 2,0678 

37 Mainz Rheinland-
Pfalz 

/ Grüne Trinkwasser 500,9 7,7 0 1,1931 

38 Neustadt an 
der 
Weinstraße 

Rheinland-
Pfalz 

Johannes 
Steiniger 

CDU Trinkwasser 183 8,7 0 0,7836 

39 Dresden Sachsen / 
 

Trinkwasser 259,7 0 0 0,4778 
40 Radebeul Sachsen / 

 
Trinkwasser 381,6 0 0 0,7312 

41 Husum Schleswig-
Holstein 

Leif Bodin CDU Trinkwasser 508,9 0 0 1,0178 

42 Nebel auf 
Amrum 

Schleswig-
Holstein 

/ 
 

Trinkwasser 0 0 0 0 

43 Oldendorf Schleswig-
Holstein 

/ 
 

Trinkwasser 211,9 1,5 0 0,4958 

44 Erfurt Thüringen Michael 
Hose 

CDU Trinkwasser 3859,7 2,6 0 7,8172 

45 Weimar Thüringen / 
 

Trinkwasser 93,2 13,1 13,1 14,6408 
46 Neuötting 

 
/ 

 
Trinkwasser 0 0 0 0 

47 Bad Wimpfen Baden-
Württemberg 

/ 
 

Grundwasser 11779,3 1,3 0 23,5554 

48 Kirchardt Baden-
Württemberg 

/ 
 

Grundwasser 41,1 25,4 12,1 16,80065 

49 Neuötting Bayern / 
 

Grundwasser 379 141,6 60,3 92,5345 
50 Berlin Berlin Annika 

Klose 
SPD Grundwasser 560,5 65,8 56,9 67,2344 

51 Berlin Berlin Helmut 
Kleebank 

SPD Grundwasser 60,2 58,5 53,5 60,0667 

52 Berlin Berlin Julia 
Schneider 

Grüne Grundwasser 232,8 151,5 0 7,1103 
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53 Berlin Berlin Danny 
Freymark 

CDU Grundwasser 198,6 5,8 0 0,5601 

54 Dobra Brandenburg / 
 

Grundwasser 125,4 2,3 2,3 2,5462 
55 Bad Harzburg Niedersachsen / 

 
Grundwasser 0 0 0 0 

56 Bruchhausen-
Vilsen 

Niedersachsen / 
 

Grundwasser 0 0 0 0 

57 Aachen Nordrhein-
Westfalen 

Fabian Fahl Die Linke Grundwasser 50 10,3 0 0,515 

58 Reinbek Schleswig-
Holstein 

/ 
 

Grundwasser 0 0 0 0 

59 Saalfeld 
Saale 

Thüringen Diana 
Herbstreuth 

CDU Grundwasser 3648,9 0 0 7,2978 

60 94209 Regen Bayern / 
 

Oberflächenwasser 0 0 0 0 
61 Mauth Bayern / 

 
Oberflächenwasser 0 0 0 0 

62 Dormagen-
Rheinfeld 

Nordrhein-
Westfalen 

/ 
 

Oberflächenwasser 9,6 5,3 1,3 1,3283 
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Tabelle 2: Testergebnisse der PFAS Einzelstoffe oberhalb der Bestimmungsgrenze in ng/L 
 

Stadt Kate-
gorie 

Perfl
uorb
utan
sulfo
nsäu
re 
(PFB
S)  

Perfl
uorh
exan
sulfo
nsäu
re 
(PFH
xS) 

Perflu
orbut
ansäu
re 
(PFB
A)  

Perfl
uorp
enta
nsäu
re 
(PFP
eA)  

Perf
luor 
n-
hex
ans
äur
e 
(PF
HxA
)  

Perfl
uor 
n-
hepta
nsäu
re 
(PFH
pA)  

7H-
Perf
luor
hep
tans
äur
e 
(HP
FHp
A)  

Perfl
uoro
ctans
ulfon
säur
e 
(PFO
S) 

Perfl
uord
ecan
sulfo
nsäu
re 
(PFD
S)  

Perfl
uoro
ctans
äure 
(PFO
A) 

Perf
luor
pen
tan
sulf
ons
äur
e 
(PF
PeS
)  

1H,1
H,2H,
2H-
perfl
uor-
1-
octan
esulf
onat 
(6:2 
FTS)  

Natriu
m 
dodeca
fluor-
3H-4,8-
dioxan
onano
ate 
(NaDO
NA) 

Perfl
uorm
ethan
sulfo
nsäu
re 
(PFM
S) 

Trifluor
acetat 
(TFA)  

Perfl
uorpr
opan
säure 
(PFPr
A) 

Perflu
orprop
ansulf
onsäu
re 
(PFPr
S)  

C 
A 
S 

  
2942
0-49-
3 / 
375-
73-5 / 
5993
3-66-
3 
/ 
7498
61-
23-2  

3871-
99-6 / 
355-
46-4 / 
8238
2-12-
15 
/ 432-
50-7 / 
5512
0-77-
9 / 
6825
9-08- 
5 

375-
22-4  

 
2706-
90-3  

 
307-
24-4  

375-
85-9  

154
6-
95-8  

2795-
39-3 / 
1763-
23-1 / 
2945
7-72-
5 
/ 
2908
1-56-
9 / 
7022
5-14-
8 / 
5677
3- 
42-3 / 
2510
99-
16-8 

335-
77-3 / 
2806-
15-7 / 
2806-
16-8 / 
6790
6-42-
7  

335-
67-1 / 
3825-
26-1 / 
335-
95-5 / 
2395-
00-8 / 
335-
93-3 / 
335-
66-0 / 
9824
1-25-
9 

270
6-
91-
4 / 
387
2-
25-
1 / 
630
402
-22- 
1 / 
682
59-
09-
6  

2761
9-97-
2 / 
4256
70-
75-3  

958445
-44-8 

 
1493-
13-6  

 76-05-
1  

 422-
64-0  

423-
41-6  

PF
OA 
Äq 

  
0,001 0,6 0,05 0,03 0,01 0,505 / 2 2 1 0,30

05 
/ / / 0,002 / / 

1 Bad 
Wimpfen 

Trink-
wasser 

   
1,8 

         
2,4 682,6 10,7 

 

2 Heilbronn Trink-
wasser 

             
2,9 193,1 9,3 

 

3 Rastatt Trink-
wasser 

              
281,9 13,8 

 

4 Schwäbis
ch Hall 

Trink-
wasser 

    
1,3 

        
1 

   

5 94121 
Salzweg 

Trink-
wasser 

              
312,8 
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6 Holz-
kirchen 

Trink-
wasser 

              
257,6 

  

7 Olching Trink-
wasser 

1,5 
        

1,6 
    

245,8 5,8 
 

8 Passau Trink-
wasser 

            
3 

 
173,8 7,3 

 

9 Pfaffen-
hofen 

Trink-
wasser 

                 

10 Berlin Trink-
wasser 

4,7 3,9 6,5 
  

1,4 1,4 4,8 
 

3,3 
   

2,3 587,3 8,6 
 

11 Anger-
münde 

Trink-
wasser 

              
204,6 

  

12 Zeuthen Trink-
wasser 

4 18,9 
   

3,5 
 

21,9 
 

86,3 3,8 
   

478,3 
  

13 Bremen Trink-
wasser 

  
4,8 

           
744,6 15,5 

 

14 Frankfurt 
am Main 

Trink-
wasser 

1,9 5,2 5,5   1,2         1,2       2,9 384,9 9,1 1,1 

15 Offenbach 
am Main 

Trink-
wasser 

                 

16 Bergen 
auf Rügen 

Trink-
wasser 

   
2,9 

          
527,7 

  

17 Güstrow Trink-
wasser 

       
3,1 

 
31,1 

    
850,4 

  

18 Ludwigs-
lust 

Trink-
wasser 

  
4,5 

    
2 

 
60,9 

    
162,7 

  

19 Rostock Trink-
wasser 

         
3 

   
1,2 9878 23,3 

 

20 Stralsund Trink-
wasser 

              
239,7 

  

21 Sund-
hagen 

Trink-
wasser 

  
3,4 10,1 

          
240,1 

  

22 Braunsch
weig 

Trink-
wasser 

  
3,1 

          
1,4 466,2 9,2 

 

23 Goslar Trink-
wasser 

  
1,3 

    
1,3 

 
6,5 

    
191,1 

  

24 Hannover Trink-
wasser 

2,4 3,5 
  

7,3 
         

68,9 
  

25 Leer (Ost-
friesland) 

Trink-
wasser 

  
4,4 

      
6 

    
159,8 

  

26 Lingen 
(Ems) 

Trink-
wasser 

1,2 
             

164,7 
  

27 Lüchow Trink-
wasser 

  
6,7 

           
267,3 
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28 Lüneburg Trink-
wasser 

  
2,5 

           
545,8 

  

29 Salzgitter Trink-
wasser 

              
261,9 20,6 

 

30 Ahaus Trink-
wasser 

              
58,1 5,4 

 

31 Duisburg Trink-
wasser 

9,1 
            

14,1 1922,9 15,9 
 

32 Düssel-
dorf 

Trink-
wasser 

             
23,1 

 
26,9 

 

33 Greven-
broich 

Trink-
wasser 

              
114,5 

  

34 Hamm 
(West-
phalen) 

Trink-
wasser 

4,8 
 

8,1 
      

6,1 
   

1,3 
 

38,8 
 

35 Krefeld Trink-
wasser 

6,7 1,1 9,9 
     

7,7 
     

238,8 16,4 
 

36 Limburger
-hof 

Trink-
wasser 

  
7,1 

           
856,4 

  

37 Mainz Trink-
wasser 

1,9 
 

4,4 1,4 
         

5 464,6 23,6 
 

38 Neustadt 
an der 
Wein-
straße 

Trink-
wasser 

  
8,7 

           
174,3 

  

39 Dresden Trink-
wasser 

             
3,8 238,9 17 

 

40 Radebeul Trink-
wasser 

             
2,9 365,6 13,1 

 

41 Husum Trink-
wasser 

              
508,9 

  

42 Nebel auf 
Amrum 

Trink-
wasser 

                 

43 Oldendorf Trink-
wasser 

  
1,5 

           
210,4 

  

44 Erfurt Trink-
wasser 

  
2,6 

           
3843,6 13,5 

 

45 Weimar Trink-
wasser 

       
1,4 

 
11,7 

    
70,4 9,7 

 

46 Neuötting Trink-
wasser 

                 

47 Bad 
Wimpfen 

Grund-
wasser 

   
1,3 

         
1,8 11758,

2 
18 

 

48 Kirchardt Grund-
wasser 

10 
 

2 
    

4,2 
 

7,9 1,3 
  

1,1 
 

11,6 3 
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49 Neuötting Grund-
wasser 

  
20,4 

 
26 34,9 

 
13,1 

 
47,2 

  
22,9 1,1 115 98,4 

 

50 Berlin Grund-
wasser 

  
8,9 

    
8,9 

 
48 

    
494,7 

  

51 Berlin Grund-
wasser 

1,7 
 

3,3 
    

6,4 
 

47,1 
     

1,7 
 

52 Berlin Grund-
wasser 

1,1 
 

125,9 20,9 3,6 
         

75,6 5,7 
 

53 Berlin Grund-
wasser 

1,7 
 

4,1 
        

1,1 
 

1,3 176,7 13,7 
 

54 Dobra Grund-
wasser 

         
2,3 

    
123,1 

  

55 Bad 
Harzburg 

Grund-
wasser 

                 

56 Bruchhau
sen-Vilsen 

Grund-
wasser 

                 

57 Aachen Grund-
wasser 

  
10,3 

            
39,7 

 

58 Reinbek Grund-
wasser 

                 

59 Saalfeld 
Saale 

Grund-
wasser 

              
3648,9 

  

60 94209 
Regen 

Ober-
flächen
wasser 

                 

61 Mauth Ober-
flächen
wasser 

                 

62 Dormagen
-Rheinfeld 

Ober-
flächen
wasser 

1,3 
   

2,7 
    

1,3 
   

4,3 
   

Insg. nachgewiesen in x 
Proben: 

15 5 24 6 6 3 1 10 1 17 2 1 2 18 46 28 2 

 


